Сводная информация

За Август месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

	
№ п./п.
	Населенный пункт, перечень отключенных потребителей
	Дата и время отключения
	Дата и время включения
	Причина отключения
	Диспетчерское наименование сетевых объектов
	Длительность перерыва электроснабжения, час.
	Мероприятия по устранению

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ТП-447: 
р.п. Ковернино: ул. 1 Мая  д. 12, 14, 16/1, 16/2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 39, 41, 41А, 43, 43А, 43Б, 45, 47, 49

ул. Южная д. 36, 38
	05.08.2024

16-58
	05.08.2024

18-38
	Неисправность трансформатора 

ТП-447 (Аб.)
	ТП-447 ф.200
	01ч40мин

	*

	2
	ТП-447: 
р.п. Ковернино: ул. 1 Мая  д. 12, 14, 16/1, 16/2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 39, 41, 41А, 43, 43А, 43Б, 45, 47, 49

ул. Южная д. 36, 38
	09.08.2024

06-16
	09.08.2024

07-20
	Неисправность трансформатора 

ТП-447 (Аб.)
	ТП-447 ф.200
	01ч04мин

	*

	3
	Краснобаковский район, пос. Пруды: ул. Привокзальная д. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 9, 11; 
ул. Железнодорожная  д. 1а, 3, 3а, 4, 8

ул. Тихая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ул. Кержатская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ул. Луговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

ул. Полевая д. 1 

Артскважина (Прудовское  МУП ЖКХ)

Школа
	10.08.2024

15-13
	10.08.2024

19-10
	на ближайшей опоре у д.№ 7 ул. Луговая отгорел прокалывающий зажим
	ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1
	01ч04мин

	Заменили прокалывающий зажим на ближайшей опоре у д.№ 7 ул. Луговая

	4
	ТП-16, ТП-15, ТП-13, ТП-91 все ТП Абонентские
	19.08.2024

16-30
	19.08.2024

17-02
	Отключение на Автозаводской ТЭЦ (сгорел трансформатор)
	РП 5 СШ 1
	0ч32мин
	Перевод нагрузки на на 2 СШ РП-5

	5
	ТП-173А, ТП-242, ТП-18А все ТП Абонентские
	19.08.2024

16-30
	19.08.2024

17-10
	Отключение на Автозаводской ТЭЦ (сгорел трансформатор)
	РП 5 СШ 3
	0ч40мин

	Перевод нагрузки на на РП-1 ф.35

	6
	Сеченовский р-он, д. Бегичево: ул. Бегичевская д. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 39

	30.08.2024

02-46
	30.08.2024

05-52
	РУ-10 кВ ВН к Т-1 ниже ПК-10 кВ: отгорела перемычка фазы "С" (выполнена проводом СИП-3) 
	ТП 2321 

	03ч06мин

	Выполнена замена в/в перемычки
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Заместитель директора департамента по развитию ООО «Электросети»                                                 Юнусов Д.Э.
